
Подсистема добровол ьной верифи ка ци и оборудова н ия,
приборов и изделий для систем инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений Системы добровольной

сценки соответствия Национального объединения
строителей [СДOС НOСТРOЙl

вЕриФикАт Ng 4
Верификационный центр: 000 <l-|eHTp технической экспертизы> , 125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, д,35Б, пом. 3'l 12Б, тел. +79031819770, чегifiсаtiопсепtегftlуапdех.гu.

3аявитель: : 000 "Роял Термо РУС", 601021, Владимирская обл, Кирlкачский р-н, Киржач г, Красный 0ктябрь
мкр, Первомайская ул, дом Nq 1

Телефон 8 [4951 777 19 67 E-mait iпfоftlrоуаl-thегmо.гu

изготовител ь : Изготов ител ем я вля ется зая вител ь

Продукция: секционные алюминиевые радиаторы отопления Rечо[чtiоп 500, Rечоtчtiоп 350

Указанная в настоящем верификате продукция прOщла процедуру верификации и соответствует требованиям
докУМеНТоВ СДOС НOСТРOЙ и ГOСТ З'l З1 1 -2005 <Приборы отопительные. 0бшие технические условияr>.
верификат выдан на основании решения Экспертного совета Комитета систем инженерно-технического обеспе-
чения, связи и телекоммунйкаций зданий и сооружений НOСТРOЙ {протокол заседания от 27.04,2017 г.

М 2l и с учетом протокола испытаний испытательного центра <<Сантехоборудование>> ОАО <НИИсантехники)>
N9 'l5З2-МХ07-16, 1534-МХ07-1Ь,, Срок действия верификата с 23.05.20'l7 г, [дата выдачиl по 2З.05.2018 г. включительно.

ffi

свЕдЕния 0 пOкАзАтЕлях вЕриФицирOвАннOЙ прOдукщии:

норtинальный тепловой
поток [теплоотдача|

Revo[ution 500
Revolution 350

Прочность
и герi4етичность

Revo[ution 500
Revo[ution 350

Статическая прочность

Revo[ution 500
Revo[ution З50

Масса

Revolution 500
Revo[ution 350

Подлинность верификата и

могуг

171 Вт
122 Вт

Рраб - 2,0 МПа

2,0 МПа
2,0 МПа

Рраб - 2,0 МПа

2,0 МПа
2.0 МПа

7,8 кг
6,06 кг

пЩопустимое отклонен ие

- 4о/о + 5о/о

165 Вт
12з вт

Рисп - не менее 1,5 Рраб

4,5 МПа
4,5 МПа

Рисп - не менее 2,5 Рраб

7,0 МПа
7,2 МПа

7,8 кг
6,06 кг

Пункт 5,4 -

соответствует
соответствует

Пункгы 5.2, 8.4 -

соответствует
соответствует

Пункты 5.3, 8,5 -
соответствует
соответствует

Подпункт 5.], 7.3 -
соответствует
соответствует

ых в нем показателей верифицированной продукции

каtlи01-1ного центра

са йте: http ://verif iсаtiопсепtег.гч/.

Н,П, Крапивин


